                                                  
评分标准
采用综合评分法，满分为100分。
	评分因素
	[bookmark: _GoBack]具 体 标 准
	分值

	资质要求
	10分 
	投标人须具备特种工程（特种防雷）专业施工资质。完工出具雷电防护装置检测甲级及以上资质（在北京市气象局http://bj.cma.gov.cn/中可查）提供的检测报告。安全生产许可证

	类似业绩
	10分 
	最近3年（提供2020年5月至今的类似业绩）有与本项目类似项目案例，每个案例得2分，最多得10分。（投标人需要提供合同首页、双方盖章页，复印件并加盖投标人公章）。

	人员配置
	15分
	项目负责人具备机电工程二级注册建造师及以上资质，专业施工人员具有相关专业资质，提供证件复印件并加盖公章。提供得5分，不提供不得分。提供项目团队配备的合理性、专业性和相关工作经验等内容，包括但不限于团队人员、工作年限、专业等基本情况，资格证书，相关工作经验等内容。优得15分；良得10分；一般得5分。

	实施方案
	30分
	1、实施方案措施详细、完善、合理并满足采购需求，得20-30分；
2、实施方案措施较详细、合理并基本满足采购需求，得10-20分；
3、实施方案措施不详细、不满足采购需求，得5-10分；
4、未提供，得0分。

	服务承诺
	20分
	针对本项目提供有价值的服务承诺或增值服务的（如工程量清单外维修、提供附属建筑物防雷系统检测等），每提出 1 项得 5 分，最多得 20分。

	比选报价
	15分
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最终报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他参选人的价格分按照下列公式计算：报价得分=（评审基准价∕最终报价）×价格权值×100%。

	合  计
	100分
	





防雷系统维修工程量清单

1、吴宪大楼
	序号
	材料项目
	单位
	工程量
	型号
	施工方式
	达到效果

	1
	二级浪涌保护器
	套
	1
	DRO-30
	电梯机房更换损坏避雷器
	

	2
	空开
	个
	1
	C32
	电梯机房配电箱
	

	3
	一级浪涌保护器
	套
	10
	DRO-50
	总配电室配电柜内
	

	4
	空开
	个
	10
	63A
	总配机房配电箱
	--

	5
	人工费（电工）
	班
	
	--
	浪涌保护器安装
	--

	6
	辅料
	组
	1
	--
	包含：焊条、支架、螺丝、螺母、电线，通鼻等
	--





2、218-3办公楼
	序号
	材料项目
	单位
	工程量
	型号参数
	施工方式
	达到效果

	1
	楼顶水箱间接闪带
	m
	24
	φ8
	长8宽4楼顶女儿墙铺设接闪带
	

	2
	楼梯间接闪带
	m
	8
	φ8
	长2宽2楼顶女儿墙铺设接闪带
	

	3
	二级浪涌保护器
	套
	1
	DRO-30
	电梯机房配电箱
	

	4
	空开
	个
	1
	C32
	电梯机房配电箱
	

	5
	一级浪涌保护器
	套
	2
	DRO-50
	总配电室配电柜内
	

	6
	空开
	个
	2
	63A
	总配机房配电箱
	

	7
	设备跨接
	处
	5
	16m²铜绞线
	电梯机房及楼顶接闪带跨接
	

	8
	人工费（电工）
	班
	
	--
	浪涌保护器安装
	--

	9
	人工费（安装）
	班
	
	--
	接闪带安装
	--

	10
	辅料
	组
	1
	--
	包含：焊条、支架、螺丝、螺母、电线，通鼻等
	--






3、小二楼岗亭附近树木防雷
	序号
	项目名称
	型号
	工程量
	施工方式
	达到效果

	1
	树木避雷针制作
	3m避雷针
	1根
	在树木最顶端制作一根3m避雷针做为接闪装置
	符合DB11/T1430-2017 《古树名木雷电防护技术规范》，确保树木和岗亭安全，预防雷击意外

	2
	避雷针树木抱箍固定
	绝缘抱箍
	4个
	避雷针及引下线采用可调动抱箍固方式定在树木上。抱箍垫层采用橡胶垫。
	

	3
	引下线安装
	BV95mm²
	9m
	采用有绝缘外皮的
铜绞线沿树身向地面敷设。
	

	4
	引下线保护套管
	3M护管
	1组
	护管采用交联聚乙烯管DN32mm*3.2mm，引下线抱箍采用不锈钢，垫层采用橡胶垫。
	

	5
	接地装置
	10m接地装置
	1组
	采用水平接地体与垂直接地体配合组成接地装置
	

	6
	人工费用
	-
	
	
	







